
vydaný podle zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, a vyhlášky �. 78/2013 Sb., o energetické náro�nosti budov

Ulice, �íslo: RD A2-Želešice p.�. 1613,1614/1,1614/2

PS�, místo: 664 43 Želešice

Typ budovy: Rodinný d�m

Plocha obálky budovy: 555,96 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,79 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 227,53 m2

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prost�edí)

M�rné hodnoty kWh/(m2·rok)

Mimo�ádn�
úsporná

67

56

Velmi
úsporná

100

Úsporná

133

Mén� úsporná

200

Nehospodárná

267

Velmi
nehospodárná

334

Mimo�ádn�
nehospodárná

79

73

118

158

236

315

394

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

12,7 16,5



Opat�ení pro Stanovena

Vn�jší st�ny:

Okna a dve�e:

St�echu:

Podlahu:

Vytáp�ní:

Chlazení / klimatizaci:

V�trání:

P�ípravu teplé vody:

Osv�tlení:
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

57%

43%

Energie okolí - 7,2

Elekt�ina ze sít� - 5,5

Obálka budovy

Uem W/(m2·K)

Mimo�ádn� úsporná

0,25

Mimo�ádn� nehospodárná

Vytáp�ní

Díl�í dodané energie M�rné hodnoty kWh(m2·rok)

42

9,6

Chlazení V�trání Úprava vlhkosti Teplá voda

11

2,5

Osv�tlení

3

0,6Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Petr Machynka Osv�d�ení �.: 665

Kontakt: Pmachynka@email.cz Vyhotoveno dne: 29.01.2020

739010043 Podpis:


